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‏בס"ד

‏ 
‏
הנדון:בדיקה תרמוגרפית
בתאריך 04 לפברואר 2018  על פי בקשתכם, בוצעה בדיקה תרמית בכתובת הנ"ל ונמצאו הממצאים הבאים:

1. בצילום הדמיה תרמית שבוצע בדירה  הקטנה נמצאה רטיבות כלואה מתחת לריצוף ורטיבות קפילרית בקירות . 
2. לא נמצאה התפשטות תרמית חמה או קרה סביב תוואי צנרת המים אשר עלולה להעיד על דליפת מים מתחת לריצוף . 
3. בוצע צילום סיב אופטי לצנרת הדולחין בחדר הרחצה ונמצאה תקינה ללא חבלה או חיבור שעלול לגרום לדליפת מים . 
4. זוהתה חדירת מים אל מתחת לריצוף הנגרמת מכשל באיטום חגורת ההפרדה מתחת לדלתות הכניסה לבית ומכשל באיטום הרולקות במפגש קיר רצפה במרפסת בקיר הגובל בחדר השינה ובכניסה . 

5. זוהו שרידי רטיבות קפילרית בקירות הבית הגדול אשר נגרמים מחדירות המים מהדירה הקטנה . כמו כן נמצא כשל באיטום סף החלון של מתחת לוויטרינה. 
המלצות
1. יש לפרק אריחי ריצוף מתחת לדלתות הכניסה לבית ולחזור על האיטום בחגורת ההפרדה . 
2. יש לפרק אריחי ריצוף לאורך קיר המרפסת ולחזור על האיטום באזור הרולקות . 
3. עקב הרטיבות הקפילרית בקירות יש לבצע קילוף של הטיח עד הבלוק באזורים הנגועים בכתמי הרטיבות ביצוע מריחה של חומר איטום על הקיר כגון סיקה טופ 107 ולאחר מיכן טיח קריסטלי גבישי אוטם כגון זייפקס או פנטרון . 
4. יש לבצע איטום גמיש בן האמבטיה לקרמיקה בקיר .

חדירת מים אל מתחת לריצוף מכשל באיטום חגורת ההפרדה מתחת לדלת הכניסה 
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רטיבות כלואה מתחת לריצוף ורטיבות קפילרית בקירות ללא דליפת מים מצנרת 
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רטיבות כלואה מתחת לריצוף ורטיבות קפילרית בקירות ללא דליפת מים מצנרת 
כשל באיטום בן האמבטיה לקרמיקה בקיר 
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חדירת מים אל מתחת לריצוף ואל תוך הבית מכשל באיטום הרולקות 
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שרידי רטיבות מתחת לחלון הוויטרינה 
שרידי רטיבות מתחת לריצוף המגעים מהבית הקטן 
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